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Data wydania: Konin, dnia 22-05-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr B-77-78-S/2023

* Nazwa 1 adres klienta: Piotr Szeflinski ,,.Bernardynka”

Wasosze 99, 62-561 Slesin
* Rodzaj prébki woda z basenu kgpielowego
* Prébka pobrana przez: PSSE Konin OL p. A. Grzelak, K.Rykaczewska

wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki: B -77-78-S

Probka dostarczona przez: PSSE Konin OL Nr rejestru zlecenia: 05-S/2023
* Data pobrania probki: 10-05-2023

* Wg protokotu pobrania nr: OL.9012.3.57.B.S5.2023 Data dostarczenia probki:  10-05-2023
* Miejsce pobrania i opis probki: wodocigg publiczny Slesin

Hotel Mikorzyn — basen kapielowy, Mikorzyn 1c¢, 62-561 Slesin

B-77-5/2023 - woda wprowadzana do niecki basenu z systemu cyrkulacji
B-78-5/2023 - woda z niecki basenu

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .
Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow.

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Kod prébki B-77-S/2023 | * Godz. pobrania 0:25 Godz. dostarczenia do lab. |  11:00
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY
Parametr Wynik Niepewno$¢' | Dopuszczalna wartosé® | Jednostka | Identyfikator metody badania’
| PN-ENISO 11731:2017-08 |
Liczba bakterii z rodzaju 0 . TTE WS b L v |
Legionella (nie wykryto) - JUK W Ml | Matryca A; Procedura 5 |
| (pozywka A),7(pozywka C-GVPC)
‘l B | | Metoda filtracji membranowe;j Ji

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze byé kopiowane
we fragmentach.

stronalz?2



